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[bookmark: _Toc1]Radovi u zbornicima skupova
[bookmark: _Toc2]Znanstveni radovi u zbornicima skupova


Šimunić, Juraj; Rubeša, Radenko; Jerbić, Goran; Švarc, Nenad
Povećanje sigurnosti napajanja 110 kV podsustava Istre nakon izgradnje DV 220 kV Plomin - Vodnjan.  // 8. savjetovanje HRO CIGRE / Irena Tomiša dipl.oec. (ur.).
Zagreb, 2007. str. C2-16.1 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)


[bookmark: _Toc3]Stručni radovi u zbornicima skupova


Švarc, Nenad; Jerbić, Goran; Rubeša, Radenko; Belobrajić, Ratko
PRIJEDLOG VARIJANTE ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI POGONA NAKON IZGRADNJE VJETROELEKTRANA I REVITALIZACIJE HE SENJ.  // 8. simpozij o sustavu vođenja EES-a, Cavtat 2008 Referat broj 3-11
Zagreb: HR0 CIGRE, 2008. str. 1-8 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
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[bookmark: _Toc5]Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa)


Jerbić, Goran
Projekt kogeneracijskog sustava na biomasu za ruralno područje., 2013., diplomski rad, diplomski, Tehnički fakultet, Rijeka


[bookmark: _Toc6]Ostale vrste radova

Baškarad, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - KVP (SE) Knauf Novi Marof (Kupac s vlastitom proizvodnjom: 1210 kW u smjeru proizvodnje, 12 000 kW u smjeru potrošnje)., 2022. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Kraljevci (9999 kW)., 2022. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Lozovac (9999 kW)., 2022. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Podravska Moslavina (9900 kW)., 2022. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - FNE Pag (6300 kW)., 2022. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - KVP (SE) H2 SE Bisko (Kupac s vlastitom proizvodnjom: 6300 kW u smjeru proizvodnje, 7000 kW u smjeru potrošnje)., 2022. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Bukovica (9990 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Eko reciklažni park Kutina (Kupac s vlastitom proizvodnjom: 17.000 kW u smjeru proizvodnje, 6.088,2 kW u smjeru potrošnje)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Dugo Selo (15000 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Bioplinsko postrojenje "Šarampov" (2000 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Luka Dubrovnik Gruž (15000 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Vjetroelektrana Dazlina 2 (11000 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Šestanovac 2 (9900 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Benkovac 3 (9990 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Benkovac 2 (9990 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Benkovac 1 (9990 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - AAT Geothermae (12 000 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Hvar Grablje (9999 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Novska (6000 kW)., 2021. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - FN Grad Križevci (4900 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - FER (Kupac s vlastitom proizvodnjom: 747,9 kW u smjeru proizvodnje, 750 kW u smjeru potrošnje)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Krnjak (10000 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Hatnjak (9900 kW)., 2021. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - SE Šestanovac., 2020. (recenziran, popularni rad).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Solarna elektrana Bogomolje (10000 kW)., 2020. (recenziran, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Vjetroelektrana Dazlina (19900 kW)., 2019. (recenziran, popularni rad).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Sunčana elektrana Hrvace (9900 kW)., 2019. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana „Vrbnik“ (4500 kW)., 2019. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana „Pliskovo“ (5000 kW)., 2019. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Solarna elektrana Ivanec (15500 kW)., 2019. (recenziran, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana „Suknovci“ (8000 kW)., 2019. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - Solarna elektrana Konjščina (17000 kW)., 2019. (recenziran, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar; Nemec, Darko et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana Dugopolje (10000 kW) (10000 kW)., 2018. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane na biomasu BM Voćin 1 (1000 kW)., 2018. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana „Gornji Humac“ (9900 kW)., 2018. (domaća recenzija, elaborat/studija).

Baškarad, Tomislav; Capuder, Tomislav; Đaković, Josip; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Milković, Aleksandar et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana „Suknovci“ (9900 kW)., 2018. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja kogeneracijsko postrojenje Keter Bioel 2 (999 kW)., 2018. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja kupac (5077, 77 kW) s vlastitom proizvodnjom (1600 kW) Tvin d.o.o.., 2018. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu kupac (2151 kw) s vlastitom proizvodnjom (1418 kw) Spin Valis d.d.., 2017. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Matić, Branimir; Nemec, Darko et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu Donja Stubica (4960 kW)., 2017. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane na distribucijsku elektroenergetsku mrežu: Bioplinsko postrojenje Popovac (2000 kW)., 2017. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu: Postrojenje za proizvodnju drvnog peleta Peletana Klanjec (1500 kW)., 2017. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane na distribucijsku elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu Klanjec (1900 kW)., 2017. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin „Šarampov“ (2000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Hibridna plinska energana AAT GEOTHERMAE (10000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu BE-TO Velika Gorica (4999 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: EKogeneracijsko postrojenje EDB MITROVAC (2000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Crnac 1 (1150 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Bioplinsko postrojenje Đurđevac (2000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Energetska cjelina - Kogeneracijsko postrojenje na biomasu Donji Lapac I (5000 kW) + Donji Lapac II (5000kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijska elektrana na bioplin Eco-biogas (1200 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Geotermalna elektrana Rečica (5000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: ING GRAD Velika Gorica (5000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu OZALJ (1800 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin KAPELICA (2000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na drvnu biomasu QUERCUS- ENERGIJA (1100 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Sunčana elektrana Koljane (6830 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Energetska cjelina - Kogeneracijsko postrojenje na biomasu Sisak I (5000 kW) + Sisak II (5000kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Sladojevci (1000 kW + 1000 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: korisnik mreže Tvornice kabela Primca d.o.o. (2500 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kupac s vlastitom elektranom ŽCGO Lećevica (priključna snaga 2, 4 MW u smjeru potrošnje i 2 MW u smjeru proizvodnje)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Krpan, Matej; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijsko postrojenje na gorivi otpad CIOS (3500 kW)., 2016. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Korisnik mreže Fremitus (4000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu Prvo Plinarsko društvo (5000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Moslavka (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu Stara Sava Gradiška (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu Senso Belišće (1180 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Vjetroelektrana Vrbnik (10000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin KRAKA (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijska elektrana Green energy Projects (5000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijska elektrana na drvnu biomasu DELNI Lučice(2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin BPE Ekoplin (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na šumsku biomasu Clean Energy (1980 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijska elektrana Široke Livade (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: kogeneracijska elektrana Ina Etan (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: geotermalna elektrana GTE Marija (10000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: mHE Zeleni Vir (2560 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu mTE Logorište (3000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu BE-TO Drvni Centar (4600 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu Bingo Veliki Grđevac (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu Višnjica (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na biomasu Runolist (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Energo-centar (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Kula (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin BPP Bojana (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin Agro Watt Marinkovac (1200 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin BPP AGRO- WATT (1200 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Elektrana na bioplin BPE Ekoplin (2000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijska energana na biomasu Energija Turbina (5000 kW)., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijska energana na biomasu BE- TO Karlovac (5000 kW)., 2014. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Havelka, Juraj; Holjevac, Ninoslav; Jelić, Marko; Jerbić, Goran; Jurković, Kristina; Kučica, Jadranko; Kuzle, Igor; Matić, Branimir et al.
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase Spačva (3 MW)., 2014. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Bošnjak, Darjan; Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Jerbić, Goran; Kuzle, Igor; Milković, Aleksandar; Pandžić, Hrvoje; Petranović, Davor; Škrlec, Davor; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - elektrana na šumsku biomasu u Slatini - Energija Turbina (4500 kW)., 2011. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Bošnjak, Darjan; Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Jerbić, Goran; Kuzle, Igor; Milković, Aleksandar; Pandžić, Hrvoje; Petranović, Davor; Škrlec, Davor; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - elektrana na šumsku biomasu u Slatini - Miscanthus (4500 kW)., 2011. (podatak o recenziji nije dostupan, popularni rad).

Bošnjak, Darjan; Capuder, Tomislav; Cerovečki, Tomislav; Jerbić, Goran; Kuzle, Igor; Milković, Aleksandar; Pandžić, Hrvoje; Petranović, Davor; Škrlec, Davor; Zidar, Matija
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu - elektrana na šumsku biomasu u Slatini - Energy 9 (5000 kW)., 2011. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).
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